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EXPANSIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 




En este trabajo se presenta un método que 
permite la planificación de la expansión 
de los sistemas de transmisión (TEP) 
tomando en cuenta los criterios  de 
óptima potencia AC mediante la 
utilización del flujo óptimo de potencia 
AC (AC-OPF) el cual proporciona una 
descripción más precisa del flujo de 
potencia en la red teniendo como función 
objetivo la minimización de las pérdidas 
de potencia.   
Considerando que la congestión es el 
problema central de la planificación de 
expansión de sistemas de transmisión 
eléctrica debido a que impide satisfacer la 
demanda, el presente trabajo logra 
determinar el plan indispensable para 
robustecer la red mediante la resolución 
de un modelo de optimización no lineal 
entero mixto. 
El modelo matemático propuesto fue 
aplicado en el sistema de Garver el cual 
es un sistema de prueba que está 
conformado por 6 buses en el cual se 
realizó estudios obteniendo como 
resultado las nuevas líneas que deben ser 
implementadas como parte de la 
expansión de transmisión demostrando de 
esta manera la eficiencia del método 
aplicado. 
 
Palabras Clave: AC-OPF; Congestión; 
Expansión; Perdidas; Óptima; 
Transmisión. 
This paper presents a method for 
planning the expansion of transmission 
systems taking into account the criteria 
for optimum power in AC by using the 
optimal power flow AC (AC-OPF) which 
provides presents a more accurate picture 
power flow in the network aiming 
function minimizing power losses. 
Whereas congestion is the central 
problem of planning expansion of power 
transmission systems because it prevents 
meet demand was achieved determine 
essential to strengthen the network plan. 
The proposed model was applied in the 
system Garver which is a test system 
consists of six buses in which studies 
were conducted resulting in optimal lines 
that must be implemented for TEP, thus 
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Debido a la creciente demanda de 
electricidad, la actividad de 
transmisión se ha convertido en parte 
fundamental del sector de la energía 
siendo que en los sistemas de potencia 
se considera como la columna 
vertebral al sistema de transmisión 
razón por la cual el sistema de 
transmisión debe encontrarse bien 
estructurado mediante la adecuada 
implementación de infraestructura, 
aspecto por el cual la planificación se 
torne más difícil debido a las 
incertidumbres relacionadas con las 
cargas y  los mercados de la 
electricidad [1].  
Desde 1970 la planificación de la 
expansión de los sistema de 
transmisión (TEP) se soluciona 
considerándola como un problema de 
optimización [2] , en tal sentido, se 
han producido muchas investigaciones 
tendientes a resolver el problema del 
TEP mediante la utilización de 
diversas técnicas [3]–[7]. La 
planificación de la expansión de los 
sistemas de transmisión eléctrica 
permiten determinar el plan necesario 
para poder reforzar la red a fin de 
lograr una operación segura confiable 
y óptima  sin desconexión de carga 
[8]. Tomando en cuenta que el sistema 
de energía debe lidiar con muchas 
incertidumbres siendo la congestión 
uno de los problemas más relevantes  
durante la planificación de la 
expansión ya que puede dar lugar a 
nuevos impactos tales como la 
ineficiencia del mercado debido a la 
capacidad máxima de la red y afectar 
la estabilidad del sistema [9]. Razón 
por la cual se plantea un método de 
planificación de la expansión de los 
sistemas de transmisión mediante la 
utilización del flujo óptimo de 
potencia AC (AC-OPF) el cual 
proporciona una perspectiva más 
precisa del flujo de potencia en la red 
en relación al flujo de óptimo de 
potencia DC (DC-OPF) el mismo que 
por lo general es utilizado para la 
planificación de la expansión de la 
transmisión (TEP) [10], teniendo en 
cuenta que el TEP utilizado con AC-
OPF es un problema de programación 
no lineal entera mixta (MINLP) [11]. 
Dentro de la expansión de la 
transmisión surge el problema de 
aumentar el número de las líneas de 
transmisión en una red de transmisión 
existente, las cuales deben trabajar de 
manera óptima con el sistema 
existente y que el nuevo sistema de 
transmisión se adapte frente a un 
aumento de carga eléctrica siendo esto 
un proceso estocástico que 
proporciona la determinación de 
dónde y qué tipo de línea de 
transmisión se requiere ser instalada   
pero que al mismo tiempo este 
servicio cumpla con los 
requerimientos técnicos y de fiabilidad 
[12]. Los problemas que afectan a la 
expansión de los sistemas de 
transmisión se analizan en [13], [14], 
de la misma forma se adquiere un 
mejor progreso del modelo de la TEP. 
Por lo general se utiliza el método DC-
OPF para la resolución del problema 
TEP siendo no adecuado debido a que 
este método no toma en cuenta la 
potencia reactiva y esto no es 
adecuado para la planificación de un 
crecimiento inteligente por lo tanto 
para la resolución de este problema se 
muestra en varios trabajos la 
utilización de AC-OPF tomando en 
cuenta como una mejor alternativa 
para la resolución del (TEP) [15]–[17]. 
Por lo expuesto, en este trabajo 
presenta un modelo de optimización 
que tiene en cuenta la formulación 
matemática de orden no lineal de los 
flujos de potencia, considerando tanto 
la potencia activa y reactiva, 
permitiendo de esta manera al 
planificador modelar el mundo real y 
encontrar el plan óptimo basado en la 





Figura 1. Planificación de la expansión de los sistemas de transmisión. 
En la Figura 1 se representa un sistema 
eléctrico de potencia existente 
conformado por 4 barras y una barra de 
generación adicional que permite la 
planificación de la expansión de los 
sistemas de transmisión (TEP), 
mediante el uso de la programación no 
lineal entera mixta (MINLP) basado en 
un flujo AC-OPF con un enfoque de 
minimización de perdidas tomando en 
cuenta las conexiones de las líneas 
existentes y las posibles conexiones de 
las líneas candidatas obteniendo las 
rutas óptimas a implementar en el 
sistema para el (TEP) abordando el 
problema de congestión en la 
transmisión. 
En este trabajo presenta principales 
ítems de estudio acerca de: 
planificación de la expansión de los 
sistemas de transmisión y minimización 
de pérdidas de potencia activa. En la 
sección 2 se describe el problema de 
equilibrio entre la congestión y la 
demanda. En la sección 3 se formula el 
TEP mediante el uso del método 
MINLP basado en AC-OPF. En la 
sección 4 se muestra resultados gráficos 
de la ruta óptima de la expansión del 
sistema de transmisión. La sección 5 
establece conclusiones del trabajo y al 
final se presenta las referencias 
bibliográficas. 
 
2. Equilibrio entre la 
congestión y la demanda 
El rápido crecimiento de la demanda de 
los consumidores causa insuficiencia en 
la trasferencia de energía de la red 
eléctrica disponible [18]; aspecto por el 
cual, las empresas eléctricas deben 
enfrentarse al reto de abastecer la 
demanda de electricidad para los 
próximos años con niveles de fiabilidad, 
calidad y seguridad aceptables [19]. 
El problema principal es la 
incertidumbre de la carga, la cual es 
definida como una variable estocástica 
que afecta directamente al sistema de 
transmisión determinando si el sistema 
se encuentra en estado normal o 
congestionado [20]. 
El sistema de transmisión se dice que 
está congestionado cuando ambas partes 
están de acuerdo para producir y 
consumir una determinada cantidad de 
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energía eléctrica, pero no lo hace debido 
a que se supera los límites térmicos de 
la red de transmisión [21]. Esto hace 
que empeore los impactos de ejercer 
poder de mercado que puede causar un 
aumento de los precios por encima de 
los costos marginales [22]. Por lo tanto 
una gestión de la congestión eficiente se 
convierte en uno de los indicadores más 
importantes del diseño de un mercado 
de energía para mostrar la capacidad de 
la red en un mercado competitivo.  
Los sistemas de energía eléctrica son 
cada vez más y más complejos debido a 
los cuellos de botella en las redes de 
transmisión, principalmente por el 
crecimiento incierto de la demanda y un 
aumento de la heterogeneidad de los 
procesos de generación de energía 
teniendo como resultado el aumento de 
apagones y teniendo que la congestión 
restringe la capacidad de la red que 
impide el abastecimiento de energía de 
un conjunto de transacciones de energía 
[23]. 
Los responsables de observar las 
transacciones, controlar el estado del 
sistema y de la participación en el 
manejo de la congestión de la red se los 
denomina operadores de sistemas 
independientes (ISOs) retados a 
desarrollar un conjunto de acciones que 
permiten obtener el control del nivel de 
seguridad de los sistemas de energía 
[24], garantizando que el nivel sea 
aceptable sin perder en cuenta que la 
eficiencia del mercado sea del alto 
poder, es decir que los operadores del 
mercado tendrán que atenuar la 
congestión de la red manteniendo la 
eficiencia y seguridad del sistema de 
energía teniendo como resultado final 
que todos los participantes del mercado 
logren obtener los mismo derechos para 
poder entrar a un sistema de transmisión 
dentro del cual no exista discriminación 
alguna [25].  
Para poder satisfacer la demanda 
requerida por parte de los operadores se 
verifica que dentro del mercado de 
energía exista una oferta específica que 
comprenda las pérdidas que se producen 
en la red [26]. Otro de los puntos 
relevantes a tomar en cuenta es la 
gestión de transmisión que tiene 
pérdidas por transmisión que son 
especificadas en [27]–[29] denominadas 
como la diferencia existente entre la 
demanda y la generación siendo 
consideradas  a pesar de que su impacto 
de pérdidas es pequeño [30]. 
Cuando existe una congestión a través 
de una línea de transmisión determinada 
los sistemas producen inconvenientes ya 
que se transforman en sistemas 
imperfectos produciendo una 
ineficiencia del mercado como 
consecuencia del límite de la red [31]. 
El proceso de reestructuración en el 
sector de la electricidad ha llevado a 
una interacción fuerte de los aspectos 
técnicos promoviendo una mayor 
calidad del servicio a futuro [32]. 
 
3. Formulación matemática 
para la expansión de los 
sistemas de transmisión 
eléctrica basada en AC-
OPF 
Para la planificación de la expansión de 
los sistemas de transmisión eléctrica 
(TEP), el presente trabajo formula un 
método mediante el uso de la 
programación no lineal entera mixta 
(MINLP), determinando la 
infraestructura óptima a implementar en 
el sistema teniendo como función 
objetivo la minimización de pérdidas. 
 
Tabla 1: Simbología de las ecuaciones 
 
Simbología de las ecuaciones  
 
i,j     Índice de barras 
Li     Índice de líneas 
g       Índice de generadores 
e       Índice de existentes 
c       Índice de candidatas 
Bus   Conjunto de barras 
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Gen   Conjunto de generadores 
Le     Conjunto de líneas existentes        
Lc     Conjunto de líneas candidatas 
Lec     Líneas existentes conectadas 
Lcc     Líneas candidatas conectadas  
PGen    Potencia activa de generación 
QGen   Potencia reactiva de generación 
PDe      Demanda de potencia activa  
QDe     Demanda de potencia reactiva  
ml       Variable binaria línea candidata  
PLi
ex      Flujo de potencia activa de  
           líneas existentes 
QLi
ex      Flujo de potencia reactiva de  
           líneas existentes           
PLi
c        Flujo de potencia activa de  
           líneas candidatas 
QLi
c       Flujo de potencia reactiva de  
           líneas candidatas 
PGen,g
inf   Potencia activa mínima del 
           generador. 
QGen,g
inf  Potencia reactiva mínima del  
           generador. 
PGen,g
sup
  Potencia activa máxima del 
           generador. 
QGen,g
sup
 Potencia reactiva máxima del 
           generador. 
|𝑉𝑖|      Magnitud de voltaje 
|𝑉𝑖 
𝑚𝑖𝑛| Voltaje mínimo en la barra 
|𝑉𝑖 
𝑚𝑎𝑥| Voltaje máximo en la barra 
 
 
El modelo planteado es el siguiente: 
 
En (1) se muestra la función objetivo 
que es la minimización de las pérdidas 
del sistema, las cuales se obtienen de la 
diferencia entre la sumatoria de las 
potencias activas de generación menos 
las potencias activas de carga. 
 
𝑀𝑖𝑛 𝐹𝑂𝐵𝐽 = ∑ PGen − ∑ PDej𝑖                 (1) 
 
La función objetivo (1) tiene que 
sujetarse a las siguientes restricciones: 
 
Restricciones 
En (2) y (3) se observa el equilibrio de 
potencia activa y reactiva referente a 
cada bus.  
 
PGen − PDe = ∑ PLi
ex
Li ∈Lex +  ∑ PLi
c
Li ∈Lcc     (2)      
 
QGen − QDe = ∑ QLi
ex
Li ∈Lex + ∑ QLi
c
Li ∈Lcc    (3)       
 
En (4) y (5) se representa la potencia 
activa que fluye en las líneas de 
transmisión existentes y candidatas, 
incluyendo en estas últimas la 
interacción con la variable de decisión o 




e − |Vi||Vj| ∗ (Genij 
e ∗       
           cos(θi − θj) + Busij
e sin (θi − θj))       
                                    ∀ i, j ∈ Bus, ∀ Li ∈ Le  (4)     
                                                                       
PLi
c = ml|Vi|2Genij − |Vi||Vj| ∗ (Genij ∗          
 cos(θi − θj) + Busijsin (θi − θj)) 
                                    ∀ i, j ∈ Bus, ∀ Li ∈ Lc  (5)         
 
De igual manera en (6) y (7) se muestra 
la potencia reactiva que fluye en las 
líneas de transmisión existentes y 
candidatas, incluyendo en estas últimas 
la interacción con la variable de 
decisión o binaria. 
 
QLi
ex = |Vi|2 Busij
e − |Vi||Vj| ∗ (Genij
e ∗       
            sin( θi − θj) +  Busij
e  cos(θi − θj))    
                                    ∀ i, j ∈ Bus, ∀ Li ∈ Le  (6)           
                                                                                             
QLi
c = ml|Vi|2 Busij − |Vi||Vj| ∗ (Genij ∗                 
            sin(θi − θj) +  Busij cos(θi − θj))   
                             ∀ i, j ∈ Bus, ∀ Li ∈   Lc  (7)    
 
En (8) y (9) se observa los límites de 




inf ≤ PGen,g ≤ PGen,g                                                          
sup
 
                                                         ∀ g ∈ Gen  (8)                        
 
QGen,g
inf ≤ QGen,g ≤ QGen,g 
sup
                         
                                                         ∀ g ∈ Gen  (9)       
 
En (10) se indican los límites de 
magnitud de voltaje.  
 
|Vi 
min| ≤ |Vi| ≤ |Vi 
max|                   
                                                        ∀ i ∈ Bus  (10)         
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En (11) se señala el máximo número de 
líneas a construir para el TEP. 
 
ml ≤ NT  
                                                 ∀ Li ∈ Le  (11)                                                                     
 
Tabla 2: Simbología del algoritmo para la 
planificación de la expansión de los sistemas de 
transmisión. 
 
Simbología del Algoritmo para 
la TEP.  
 
A      Parámetros de las barras del  
         sistema existente 
B      Parámetros de líneas existentes 
C      Parámetros de líneas candidatas 
D      Parámetros del generador  
Q      Potencia reactiva 
P       Potencia activa 
T      Topología óptima 
YB   Matriz Y de bus  
Cij    Conductancia 
Sij    Suceptancia 
 
 
Algoritmo para la TEP. 
Inicio 
 
Paso 1: Ingreso de los parámetros del 
sistema. 
 
𝐴 = [𝑉, 𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑉𝑚𝑖𝑛 , 𝑃𝐷𝑒, 𝑄𝐷𝑒] 
 
𝐵 = [𝑁𝑖,𝑁𝑗 , 𝑅, 𝑋] 
 
𝐶 = [𝑁𝑖,𝑁𝑗 , 𝑅, 𝑋] 
 
𝐷 = [𝑃, 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑃𝑚𝑖𝑛 , 𝑄, 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑄𝑚𝑖𝑛] 
 













2     ∀ Li ∈ Le, ∀ Li ∈ Lc 
 
Paso 3: Creación de la matriz Y de 
bus. 
𝑌𝐵(𝐵, 𝐶) = [𝐶𝑖𝑗 , 𝑆𝑖𝑗] 
 
Paso 4: Calculo del flujo de potencia 
activa y reactiva de las líneas 
existentes y candidatas. 
P = |Vi|2 − |Vi||Vj|(Genij cos(θi − θj)           
+Busij
e sin (θi − θj))      ∀ Li ∈ Le    
 
Q = |Vi|2 − |Vi||Vj|(Genij cos(θi − θj)           
+Busij
e sin (θi − θj))      ∀ Li ∈ Le    
 
P = ml|Vi|2 − |Vi||Vj|(Genij cos(θi − θj)      
+Busij
e  sin (θi − θj))      ∀ Li ∈ Lc  
 
Q = ml|Vi|2 − |Vi||Vj|(Genij cos(θi − θj)       
+Busij
e  sin (θi − θj))      ∀ Li ∈ Lc  
 
Paso 5: Verificación de los límites de 
voltajes, potencia activa y reactiva. 
𝑃𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃 ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥 
 
𝑄𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄 ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥 
 
|Vi 
min| ≤ |Vi| ≤ |Vi 
max| 
Paso 6: Verificación del cumplimiento 
del balance de potencia activa y 
reactiva del sistema. 












Paso 7: Calculo de las perdidas 
∑ 𝑃𝐺𝑒𝑛 − ∑ 𝑃𝐷𝑒 
 
Paso 8: Determinación de topología 
















En el algoritmo para la planificación de 
la expansión de los sistemas de 
transmisión, de forma inicial se ingresa 
los datos del sistema a ser analizado 
tomando en cuenta que se debe insertar 
la proyección de la demanda por cada 
barra, el tipo de conductores, la potencia 
de los generadores referente al sistema 
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eléctrico de potencia implementado para 
que mediante un análisis sometido a 
restricciones se determina la topología 
óptima para el TEP obteniendo un 
minimización de pérdidas.  
 
4.  Resultados de la 
topología óptima de la 
expansión del sistema de 
transmisión eléctrica 
Para el caso de estudio se usó el sistema 
Garver [33] conformado por cinco 
barras y una sexta barra de generación 
adicional, tres generadores y seis líneas 
de transmisión existentes como se 




Figura 2. Sistema Garver. 
En la Tabla 3 se indican los parámetros 
de los generadores del sistema siendo 
estos la magnitud de tensión, ubicación 
del generador, potencia activa y 
reactiva. 
 
Tabla 3: Datos de los generadores.  
 
Gen  Nodo  Potencia  Potencia    V                     
                    Activa      Reactiva   
                    (MW)       (MVar)   (kV)  
1      1           50              100           102       
2      3           360            100           104             
3      6           600            100           104 
En la Tabla 4 se indican los parámetros 
de las líneas existentes los cuales son 
impedancias, conexiones de las líneas, 
ángulos mínimos y máximos. 
 
Tabla 4: Conexiones de líneas existentes.  
 
Nodo        Nodo         R           X        
Inicial      Final                         
     
1               2               0.10       0.40     
1               3               0.09       0.38     
1               4               0.15       0.60     
1               5               0.05       0.20     
1               6               0.17       0.68     
2               3               0.05       0.20     
2               4               0.10       0.40     
2               5               0.08       0.31     
2               6               0.08       0.30     
3               4               0.15       0.59     
3               5               0.05       0.20     
3               6               0.12       0.48     
4               5               0.16       0.63     
4               6               0.08       0.30     
5               6               0.15       0.61     
 
 
En la Tabla 5 se indican los parámetros 
de las líneas candidatas como 
impedancias, conexiones de las líneas, 
ángulos mínimos y máximos. 
 
Tabla 5. Conexiones de líneas candidatas.  
 
Nodo        Nodo         R           X           
Inicial      Final                      
 
1                2               0.10       0.40      
1                4               0.15       0.60      
1                5               0.05       0.20      
2                3               0.05       0.20      
2                4               0.10       0.40      
2                5               0.05       0.20      
 
En la Tabla 6 se indican los parámetros 
de cada nodo los cuales son magnitud 
de tensión inicial, máxima y mínima, 
demanda de potencia activa y reactiva.
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Tabla 6: Datos de los nodos del sistema.  
 
Nodo  Carga   Carga    Tensión Inicial   Tensión Máx   Tensión Mín    Ɵ       Ɵ 
           (MW)    (MVar)         (kV)                   (kV)                  (kV)          Max   Min 
                     
1           20           0                 102                    110                    90               30      -30 
2           60          10                104                    110                    90               30      -30 
3           10           0                 104                    110                    90               30      -30 
4           40           6                 100                    110                    90               30      -30 
5           60          10                100                    110                    90               30      -30 
6            0            0                 100                    110                    90               30      -30     
 
En la Figura 3 se muestra las 





Figura 3. Conexión de líneas existentes. 
El modelo se aplicó con éxito 
obteniendo como resultado la 
implementación de una línea de 
refuerzo desde el nodo 3 hasta el 5 y 
otra línea desde el nodo 6 hasta el nodo 
4 siendo esta la topología óptima para el 




Figura 4. Topología Óptima a implementarse. 
 
En la Tabla 7 y Figura 5 se indica la 
minimización de pérdidas que se obtuvo 
en el sistema.  
 
Tabla 7: Resultado de minimización de pérdidas.  
 
                                   Digsilent    Gams           




Figura 5. Resultado de la minimización de 
pérdidas. 
 
5. Conclusiones y 
Recomendaciones 
Debido a la no linealidad del problema 
el modelo matemático propuesto es 
resuelto mediante la programación no 
lineal entera mixta (MINLP) basado en 
un flujo AC-OPF que tiene la ventaja de 
tomar en cuenta la potencia activa y 
reactiva obteniendo una descripción 
más exacta de la red permitiendo al 
planificador modelar el mundo real y 
hallar la topología óptima que se debe 
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implementar para el TEP abasteciendo 
de esta manera la demanda proyectada. 
Se recomienda para futuros trabajos 
incluir en el modelo planteado los 
costos del sistema para mejorar la 
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